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Projekt Zamienny Wykonawczy, technologiczny — Zbiornik wody czystej 2x250 m’ 2
SPIS RYSUNKOW
L.p. Wyszczegolnienie Skala Nr rys.
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2 | Plan sieci 1:250 2
3 | Zbiornik wyréwnawczy V=250m’ rzut 1:50 3
4 | Zbiornik wyréwnawczy V=250m® - przekroj 1:50 4
. o . 1:
5 | Profile rurociggéw technologicznych 100/250 5
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Projekt Zamienny Wykonawczy, technologiczny — Zbiornik wody czystej 2x250 m’ 3

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego technologicznego, zbiornika wody czystej 2x250m’ na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w Opolu przy ul. Piotra Michalowskiego.

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR | UZYTKOWNIK

Zleceniodawca i Uzytkownikiem jest PROWOD Spélka z o.0., ul. Janiny Klopockiej 3, 45-
920 Opole.

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Funam sp z o.0.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wroctaw

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zbiornik wyréwnawczego Vu=2x250 m’ na terenie stacji
uzdatniania wody w Opolu przy ul. Piotra Michalowskiego 8.

1.4 PODSTAWY OPRACOWANIA

» Zatwierdzony Projekt zamienny, budowlany budowy zbiornika wody czystej w ramach
,Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktura techniczng” w
Czarnowasach.

1.5 NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Obiekt:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktura technicznga w
Czarnowgsach

Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 397/85 1 84
obreb Czarnowasy, jednostka ewidencyjna Opole.

2 CZESC TECHNOLOGICZNA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora pojemnos¢ uzytkowa zbiornika wyréwnawczego przyjmuje
si¢ w wysokosci V,, = 500 m’. Podobnie jak w projekcie podstawowym, zaprojektowano zbiornik
okraglty dwukomorowy, zelbetowy, wylewany na mokro ze sciana wewngtrzng dzielaca go na dwie
komory o pojemno$ci 250 m’ kazda. Zbiornik posadowiony bedzie na plycie zelbetowej na
poziomie terenu. Sciany beda ocieplone styropianem i wykonczony tynkiem cienkopowlokowym,
czgSciowo obsypane ziemig na wysokos¢ cokotu ptyty fundamentowej. Kazda komora zbiornika
wyposazona begdzie w wywietrzaki 1 wlaz z drabinka ztazowa oraz drabing zewngtrzna.

Wroctaw styczen 2020



Projekt Zamienny Wykonawczy, technologiczny — Zbiornik wody czystej 2x250 m’ 4

Zbiornik zlokalizowano na miejscu poprzedniego przesuwajac jego o§ W-I o 7,5 m od osi
pierwotnego projektu, co powoduje ze wszelkie rurociagi przylaczeniowe wymagaja zmiany
lokalizacji.

Uzbrojenie technologiczne zbiornika pozostaje bez zmian w stosunku do projektu
podstawowego i stanowi¢ je beda: rurociag zasilajacy, rurociag poborowy oraz w spust i przelew.

Rurociagi wewnatrz zbiornika projektuje sie z rur i ksztattek rur PE, SDR17 o $rednicy:

- naptyw - 160 mm
- pobér - 250 mm
- przelew - 225 mm
- spust - 160 mm

Na rurociagu zasilajacym, poborowym i spustowym zaprojektowano zasuwy odcinajace,
zabudowane w ziemi.

Dane charakterystyczne zbiornika:

- pojemnos$¢ uzytkowa \Y = 2x250 ’

m
- pojemnos$¢ catkowita /kubatura/ 778 m’
- Srednica wewngtrzna [0} = 11,70 m
- wysokos¢ uzytkowa Ho = 5,4 m
- wysokos¢ do stropu Ho = 6,0 m

3 RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE.

W zwiazku ze zmiana lokalizacji zbiornika, zmianie ulega przebieg przewodow
technologicznych obstugujacych jego pracg. Zbiornik potaczony zostanie z uktadem filtracyjnym i
pompownia sieciowa poprzez technologiczne rurociagi migdzyobiektowe z rur PE. W ich skfad
wchodza:

- rurociag wody do zbiornika (od SUW do zasuw) 0160 PE 1=8,5m,

- rurociag ssacy ze zbiornika ( od zasuw do SUW) 0250PE  1=225m

Rurociagi spustowy i przelewowy wilaczone zostana do rurociagu poptuczyn uwzglednionego w
projekcie podstawowym za pomoca odcinkéw rur o dlugosci:

- spust wody ze zbiornika 0 160 PE 1=4,0 m

- przelew i spust (odcinek zbiorczy) 0225 PE 1=18,0m

Rurociagi doptywy, ssacy 1 spustowy wyprowadzone poza fundament zbiornika, uzbrojone
beda w armaturg odcinajaca w postaci zasuw do zabudowy w ziemi ze skrzynka uliczna do zasuw.
Dobrano zasuwy o $rednicach dostosowanych do przewodéw - zasuwa migkkouszczelniona
z zeliwa sferoidalnego.
Rurociagi zaprojektowano z rur PE na PN 10 MPa taczonych przez zgrzewanie doczolowe.

Przewiduje si¢ uktadanie rurociagéw w gruncie rodzimym, wyprofilowanym w celu uzyskania kata
podparcia 90°. Gtgboko$¢ utozenia rurociagéw ~ 1,5 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym.

Opracowat:

inz. Henryk Sobocinski

Wroctaw styczen 2020



Zestawienie materiatow — Zbiornik wody czystej

. SREDNICA | ILOSC .
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE NOM. [SZT] Materiat
3
ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V=2x250m
zasuwa klinowa do wody PN10 Zeliwo
1 DN150 + obudowa do zasuw + Dn150 4 sferoidalne
skrzynka uliczna
zasuwa klinowa do wody PN10 Zaliwo
2 DN250 + obudowa do zasuw + dn250 2 .
X sferoidalne
skrzynka uliczna
3 |Kolano 90°PE100, SDR17 d160 8 PE
4 | Kolano 90°PE100, SDR17 d225 2 PE
5 |Kolano 45°PE100, SDR17 d160 8 PE
6 |Kolano 45°PE100, SDR17 d225 8 PE
7 |Kolano 45°PE100, SDR17 d250 4 PE
8 | Redukcja PE100, SDR17 d250/d225 2 PE
Tuleja kotnierzowa PE 100,
9 SDR17 d250 8 PE
Tuleja kotnierzowa PE 100,
10 SDR17 d225 8 PE
Tuleja kotnierzowa PE 100,
11 SDR17 d160 20 PE
12 | Kotnierz luzny d250 8 stal
13 | Kotnierz luzny d225 8 stal
14 | Kotnierz luzny d160 20 stal
15 | Uszczelka EPDM DN250 8 EPDM
16 | Uszczelka EPDM DN200 8 EPDM
17 | Uszczelka EPDM DN150 20 EPDM
* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 250 PE100, SDR17,L=7,0m
(pobdr wody-odlegtosé od zasuwy)
* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 225 PE100, SDR17, L =20,0 m
(rurociag przelewowy-odlegto$¢ od rurociggu zbiorczego)
* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160 PE100, SDR17,L =3,0 m
(rurociag spustowy-odlegtos¢ od rurociggu zbiorczego)
* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160 PE100, SDR17,L = 35,0 m
(rurociag zasilajacy zbiornik wody-odlegto$¢ od zasuwy)

Zestawienie materiatow — Sieci miedzyobiektowe

* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 250 PE100, SDR17, L =22,5m
(pobdr wody-odlegtos¢ od zasuw do budynku SUW)
* Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 225 PE100, SDR17,L =18,0 m

(rurocigg przelewowo — spustowy -oddcinek zbiorczy)

* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160 PE100, SDR17,L =8,5m
(rurociag zasilajacy zbiornik wody-odlegto$¢ od zasuw do budynku SUW)
* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160 PE100, SDR17,L =4,0 m
(rurociag spustowy-odlegtos¢ od zbiornika do odcinka zbiorczego)

Wroctaw

styczen

2020
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