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Sprawozdanie nr 1194/W/S/OL/21 z badan prébki wody
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Sprawozdame zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskic Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
* parameti/cecha badana akredytowany w ramach zakresu stalego.

Stwierdzenie zgodnoSci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosci zostalo okreslone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
Iv dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do tych parametrow/cech badanych dla kiorych warto$é parametryczna zostala okreslona w sposob liczbowy;

W kolumnie . Stwierdzenie zgodnosci™ zapis ,,bez stwierdzenia” oznacza, ze nie dokonano stwierdzenia zgodnosei wg wymagan Zleceniodawey ze wzgledu na brak okreélenia
parametrow/cech badanych w sposob liczbowy.

W kolumnie . Stwierdzenie zgodnosci™ zapis ,.zgodny/niezgodny” oznacza, ze dokonano stwierdzenia zgodno$ci wg wymagan Zleceniodawcy.

Przedstawione stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami odnosi sie wylaeznie do wynikow badanej probki.

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano sig zasadg:
zasada akceplacji z pasmem ochronmym — 2.5% ryzyko zgodno$ci/niezgodnosei;

1/ Dla parametrow/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewnosé rozszerzona dla wspolezynnika  rozszerzenia k=2 przy prawdopodobicnstwie 95%.
Niepewnos¢ nic uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transportu prébki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 7 2017 r. poz. 2294
2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej | NTU w wodzie po uzdatnieniu:

Data sporzgdzenia sprawozdania: 20.12.2021 r.
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Sprawozdanie nr 1194/W/S/OL/21 z badan probki wody

Informacje dodatkowe:

1.

2.
3.
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Wyniki badania odnoszg sig tylko i wylacznie do otrzymanej i badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek.

W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium oéwiadcza, e wszystkie informacje zamieszczone
w  opisie sprawozdania uzyskanc zostaly na podstawic informacji Zleceniodawcy.  Laboratorium nie  ponosi  odpowiedzialnosci
za wiarygodnosc tego opisu.

Zleceniodawey przystuguje prawo reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wykonala osoba autoryzujaca sprawozdanie.

Niniejsze sprawozdanic sporzadzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawea, a 1 pozostaje w laboratorium,
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